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Predictive Control Strategies Operating at Fixed
Switching Frequency for Input Filter Resonance
Mitigation in an Indirect Matrix Converter
M. Rivera, S. Toledo, L. Tarisciotti, P. Wheeler and H. Dan
Abstract—The classic model predictive control leads to a
variable switching frequency which could produce resonances in
the input filter of the matrix converter, affecting the performance
of the system. This paper proposes two methods to mitigate the
resonance of the input filter in order to solve this issue. The first
method consists in a hybrid combination of model predictive
current control with instantaneous reactive power minimization
and an active damping method which consists in emulating a
virtual resistor in parallel to the input filter’s capacitor. The
second method imposes a sinusoidal source current instance to
minimize the instantaneous reactive power at the input side.
Both methods can be further enhanced with fixed switching
frequency operations. Simulated results confirm the feasibility of
the proposal demonstrating that the performance of the system
is improved with source and load currents showing a significant
reduction in the harmonic distortion produced by the filter
resonance.
Keywords—active damping, current control, matrix converters,
predictive control, finite control set model predictive control,
fictitious dc-link.
NOMENCLATURA
is Corriente de la fuente [isA isB isC ]
T
vs Tensio´n de la fuente [vsA vsB vsC ]
T
ii Corriente de entrada [iA iB iC ]
T
vi Tensio´n de entrada [vA vB vC ]
T
idc Corriente del dc-link ficticio
vdc Tensio´n del dc-link ficticio
io Corriente de la carga [ia ib ic]
T











Cf Capacitancia del filtro de entrada
Lf Inductancia del filtro de entrada
Rf Resistencia del filtro de entrada
R Resistencia de carga
L Inductancia de carga
I. INTRODUCCIO´N
El convertidor matricial indirecto (IMC) presenta importan-
tes ventajas como corrientes sinusoidales tanto de entrada co-
mo de salida, flujo de potencia bidireccional y desplazamiento
del factor de potencia de entrada ajustable [1], [2] ası´ como
taman˜o reducido y tiempo de vida elevados [3]. Por otra parte,
el IMC ofrece la posibilidad de operacio´n con una estrategia
de corriente de conmutacio´n cero en el enlace de corriente
continua (dc-link) el cual es ma´s simple que las te´cnicas
utilizadas en la topologı´a matricial directa (DMC) [4], [5].
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El control predictivo basado en modelo (MPC) ha emergido
como alternativa prometedora para el control de convertidores
electro´nicos de potencia [6], [7]. Esta estrategia de control
utiliza el modelo matema´tico del sistema para predecir, para
cada estado de conmutacio´n va´lido, la operacio´n de las va-
riables a ser controladas en cada instante de muestreo. Estas
predicciones son comparadas con cierta referencia mediante
la evaluacio´n de una funcio´n de costo y el estado de con-
mutacio´n que genera el mı´nimo error entre la prediccio´n y
la referencia dada es el que se selecciona para ser aplicado
en el siguiente instante de muestreo lo cual hace innecesaria
adema´s la utilizacio´n de un modulador [8]. La mayorı´a de
las contribuciones recientes en te´rminos del control predictivo
para los IMCs han sido referentes a las diferentes topologı´as
tales como IMC de cuatro piernas, de tres niveles y otras
variantes de la mencionada topologı´a [9], [10].
A pesar de los muchos desarrollos recientes en MPC para
los convertidores de potencia, existen au´n algunos to´picos los
cuales son considerados como nuevos temas para la investi-
gacio´n. Uno de estos es el inconveniente de la frecuencia de
conmutacio´n variable que presenta la estrategia. En el MPC
cla´sico solo un vector es elegido en cada instante de muestreo
y las variables controladas presentan un alto nivel de rizado
debido a la operacio´n a frecuencia de conmutacio´n variable,
especialmente cuando la frecuencia de conmutacio´n media se
encuentra cercana a la frecuencia de resonancia del filtro de
entrada. Este feno´meno afecta directamente al rendimiento del
sistema tanto en la salida como en la entrada. Sin embargo, en
an˜os recientes este inconveniente se ha convertido en un to´pico
de investigacio´n y algunas soluciones han sido propuestas.
En este contexto, una de las te´cnicas ma´s implementadas ha
sido la te´cnica MPC modulada (M2PC) en la cual una funcio´n
de costo es utilizada para la seleccio´n de vectores o´ptimos
adyacentes y sus correspondientes tiempos de aplicacio´n al
convertidor durante cada periodo de muestreo. La idea es
emular la te´cnica de modulacio´n en el espacio de vectores
(SVM) utilizando MPC [11]–[13]. Haciendo esto, la estrate-
gia de control mantiene los beneficios del MPC tradicional
tales como respuesta dina´mica ra´pida, control multiobjetivo,
inclusio´n de restricciones y no linealidades de manera sencilla
pero garantizando la operacio´n a frecuencia de conmutacio´n
fija. Este modo de operacio´n permite reducir el rizado de
las variables controladas y mejora el desempen˜o general del
sistema.
Esta idea ha sido tambie´n propuesta para el DMC [14]–
[16]. Aquı´, una combinacio´n hı´brida entre el MPC y SVM
permite la operacio´n a frecuencia de conmutacio´n fija pero
tambie´n permite el uso de todos los estados de conmutacio´n
va´lidos (27) del DMC, lo cual no es posible en la te´cnica SVM
tradicional donde solo los vectores fijos son considerados [14].
A fin de resolver el inconveniente del comportamiento
debido a la frecuencia de conmutacio´n variable del MPC en
el IMC el cual podrı´a conducir a la resonancia en el filtro
de entrada, este artı´culo presenta dos propuestas. La primera
solucio´n consiste en el control predictivo de corriente con
minimizacio´n de potencia reactiva instanta´nea, mejorado con
un me´todo de amortiguamiento activo. La segunda solucio´n
reemplaza el te´rmino que minimiza la potencia reactiva ins-
tanta´nea por una funcio´n que impone una sen˜al sinusoidal en
la fuente de entrada. En ambas propuestas, la estrategia de
control predictivo opera a una frecuencia de conmutacio´n fija,
permitiendo un mejor desempen˜o del convertidor y una forma
de onda ma´s sinusoidal en las tensiones y corrientes tanto de
salida como de entrada del IMC.
II. MODELADO DEL CONVERTIDOR MATRICIAL
INDIRECTO
La topologı´a del IMC se muestra en la Figura 1. La confi-
guracio´n de este convertidor incluye dos etapas: el rectificador
y el inversor. Esta caracterı´stica constituye una interesante
ventaja si se emplea un esquema de conmutacio´n de dc-link
cero, lo cual permite la operacio´n segura del convertidor y
un decremento de las pe´rdidas de conmutacio´n. El modelo
matema´tico del lado rectificador se define como:
vdc =
[











Las entradas y salidas de ambas etapas son relevantes para
sus estados de conmutacio´n. Para la etapa del inversor, el


























Figura 1. Circuito de potencia del convertidor matricial indirecto.
TABLA I
ESTADOS VA´LIDOS DEL LADO DEL RECTIFICADOR
# Sr1 Sr2 Sr3 Sr4 Sr5 Sr6 iA iB iC vdc
1 1 1 0 0 0 0 idc 0 -idc vAC
2 0 1 1 0 0 0 0 idc -idc vBC
3 0 0 1 1 0 0 -idc idc 0 -vAB
4 0 0 0 1 1 0 -idc 0 idc -vAC
5 0 0 0 0 1 1 0 -idc idc -vBC
6 1 0 0 0 0 1 idc -idc 0 vAB
TABLA II
ESTADOS VA´LIDOS DEL LADO DEL INVERSOR
# Si1 Si2 Si3 Si4 Si5 Si6 vuv vvw vwu idc
1 1 1 0 0 0 1 vdc 0 -vdc ia
2 1 1 1 0 0 0 0 vdc -vdc ia+ib
3 0 1 1 1 0 0 -vdc vdc 0 ib
4 0 0 1 1 1 0 -vdc 0 vdc ib+ic
5 0 0 0 1 1 1 0 -vdc vdc ic
6 1 0 0 0 1 1 vdc -vdc 0 ia+ic
7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Como es de esperarse, no todos los estados de conmutacio´n
posibles son va´lidos. Existen algunas circunscripciones que
son obligatorias para la operacio´n segura del convertidor.
Las fases de entrada de la etapa del rectificar no deben
cortocircuitarse, entonces, solo nueve estados son va´lidos para
esta etapa. Las fases de salida en la etapa del inversor no
deben ser desconectadas, entonces solo es posible utilizar ocho
estados. Por otra parte, la tensio´n del dc-link debe ser siempre
positiva a fin de permitir que los interruptores del inversor
cambien. Ası´, los estados va´lidos del rectificador se reducen
tan solo a tres en cada instante de muestreo, por lo cual los
estados de conmutacio´n del IMC quedan reducidos finamente
a 24 estados va´lidos.
En la Tabla I y la Tabla II se detallan cada uno de los estados
va´lidos tanto para el lado del rectificador como para el inversor
del IMC ası´ como su relacio´n en te´rminos de corrientes
y tensiones. Con el objetivo de prevenir sobretensiones y
distorsio´n armo´nica en la fuente de corriente de entrada,
un filtro de entrada es necesario. Ubicando los polos del
filtro en lugares determinados, es posible obtener una amplia
diversidad de funciones de transferencia. En este trabajo un
















(is − ii) (6)
A partir de la Figura 1, es posible obtener el modelo





III. ME´TODOS DE CONTROL PREDICTIVO PROPUESTOS
PARA EL IMC
En este artı´culo se proponen dos esquemas de control
representados en la Figura 2, los cuales permiten el control


















































































































Figura 4. Implementacio´n del amortiguamiento activo.
A cada instante de muestreo Ts, dos vectores activos son
elegidos para el rectificador y dos vectores activos y un
vector cero para el lado del inversor ası´ como sus respectivos
ciclos u´tiles los cuales son aplicados siguiendo un patro´n de
conmutacio´n predefinido como se muestra en la Figura 3.
La principal contribucio´n de este trabajo consiste en el
mejoramiento de la estrategia de control predictivo de corriente
operando a frecuencia de conmutacio´n fija a una potencial
frecuencia de resonancia en el filtro de entrada. Para la
propuesta I, el lado de entrada es controlado imponiendo una
minimizacio´n de la potencia reactiva de entrada en la funcio´n
de costo y la corriente de carga es controlada imponiendo
una referencia definida por el diagrama de bloques mostrado
en la Figura 4 donde la implementacio´n del amortiguamiento
activo es llevado a cabo. El amortiguamiento activo no invo-
lucra mediciones o alguna otra modificacio´n adicional en el
algoritmo predictivo, y por lo tanto, es fa´cil de realizar. En la
propuesta II, el lado de entrada del IMC es controlado impo-
niendo una forma de onda sinusoidal a la fuente de corriente
y el lado de salida es controlado sin la implementacio´n del
me´todo de amortiguamiento activo por lo cual, en este caso,
idh
dq = 0. Considerando [9] para la prediccio´n de tensio´n
y corriente, es posible definir la funcio´n de costo gr para la
propuesta I, asociada a la minimizacio´n de potencia reactiva
instanta´nea como:
gr = [vsα(k + 1)isβ(k + 1)− vsβ(k + 1)isα(k + 1)]
2
(8)
Para la propuesta II, la funcio´n de costo gr se asociada al
control de la corriente de la fuente de entrada en el plano α-β
el cual es definido como sigue:
gr = [i
∗
sα − isα(k + 1)]
2 + [i∗sβ − isβ(k + 1)]
2 (9)
Aquı´, es esencial definir la corriente de referencia para
la fuente del IMC, la cual resulta de definir la relacio´n de
potencia aparente en el lado de la entrada como:
Sin = Vi · Ii (10)
siendo Ii y Vi los valores instanta´neos de la corriente y la
tensio´n de entrada, respectivamente. La componente real de
la ecuacio´n (10) relativa a la potencia activa de entrada se
muestra como funcio´n de los para´metros del lado de entrada
segu´n la ecuacio´n siguiente:
Pi = Re{Sin} = 3Is(1 − 8pi
2f2sCfLf )(Vs −Rf Is) (11)
siendo Vs la amplitud de la tensio´n de la fuente e Is la amplitud
de la fundamental de la corriente de la fuente, consistente en
la variable a ser calculada.




siendo I∗o la amplitud de la corriente de referencia de salida.
La relacio´n entre la eficiencia del convertidor η, y la
potencia activa de entrada y salida se define por la ecuacio´n:
Piη = Po (13)
la cual es posible de formular en te´rminos de las variables de
entrada y salida del convertidor como sigue:
Is(1− 8pi
2f2sCfLf )(Vs −RfIs)η = RI
∗2
o (14)
La ecuacio´n (14) puede ser representada como:
(λVsIs − λRfI
2
s )η = RI
∗2
o (15)
considerando λ = 1 − 8pi2f2sCfLf . De la ecuacio´n (15), es








de esta manera, de la ecuacio´n (16), es posible definir la




(λVs)2 − 4λRfRI∗2o /η
−2λRf
(17)
La amplitud de referencia para la fuente de corriente es
determinada en funcio´n de la eficiencia, los para´metros del
filtro de entrada, la fundamental de la fuente de tensio´n y
la amplitud de la corriente de referencia de salida. Adema´s,
es esencial aplicar un lazo de amarre de fase (PLL) para
determinar la fase de la fundamental de la tensio´n de la
fuente con el propo´sito de generar la referencia sinusoidal.
Finalmente, la corriente de referencia resultante para la fuente
se especifica como:
i∗sA = Is sin(wst+ θ)
i∗sB = Is sin(wst− 2pi/3 + θ)
i∗sC = Is sin(wst+ 2pi/3 + θ)
(18)
donde θ es el para´metro que permite un factor de potencia va-
riable y es considerado equivalente a cero con el propo´sito de
asegurar desplazamiento unitario del factor de potencia. Como
se muestra en la Figura 5 (izquierda), es posible identificar seis
sectores los cuales son definidos por dos vectores de corriente
activos adyacentes ii (por ejemplo, el sector I se define por
el vector i1 y el vector i2, el sector II es definido por i2
y i3, y de la misma manera para los dema´s). Durante cada
periodo de muestreo Ts, cada par de vectores de corriente
son evaluados para la funcio´n de costo gr lo cual significa
que para cada sector, dos funciones de costo son definidas,
la primera asociada a un vector de corriente gr1 y la otra
correspondiente al vector de corriente adyacente gr2. Luego,
estas funciones de costo son utilizadas para determinar los
ciclos de trabajo que son calculados con la presuncio´n de que
los mismos son proporcionales a la inversa del valor de la
funcio´n de costo relacionada, donde Kr es una constante que
debe ser especificada como sigue:
dr1 = Kr/gr1
dr2 = Kr/gr2
dr1 + dr2 = 1
(19)
Con estos ciclos de trabajo y los valores de las funciones de
costo es posible definir una nueva funcio´n de costo tal como
se muestra a continuacio´n:
grec = dr1gr1 + dr2gr2 (20)
Esto es llevado a cabo en cada instante de muestreo para
cada uno de los seis sectores y en la etapa final, el par de
vectores que minimiza la funcio´n de costo grec son elegidos
como los valores o´ptimos vr
opt a ser aplicados al convertidor
en el siguiente instante de muestreo. El tiempo de aplicacio´n


































Figura 5. Espacio de vectores para la corriente y la tensio´n del IMC.
Izquierda: espacio de vectores de corriente en el lado del rectificador, derecha:
espacio de vectores de tensio´n para el lado del inversor.
A partir de las definiciones mostradas en las ecuaciones (4)
y (7), es posible especificar el modelo de prediccio´n del lado
de salida utilizando la aproximacio´n de Euler hacia adelante
en la ecuacio´n (7), como:
io(k + 1) = c1vo(k) + c2io(k) (22)
donde, c1 = Ts/L y c2 = 1 − RTs/L, son constantes
dependientes de los para´metros de la carga y del tiempo de
muestreo Ts.
Seguidamente, la funcio´n de costo correspondiente a la




α − iα(k + 1)]
2 + [i∗β − iβ(k + 1)]
2 (23)
Como se aprecia en la Figura 5 (derecha), es posible
identificar seis sectores definidos cada uno por dos vectores
de tensio´n activos. A cada instante de muestreo Ts, cada par
de vectores de tensio´n y un vector cero son evaluados para
la funcio´n de costo gi lo que significa que para cada sector
se obtienen tres funciones de costo gi0, gi1 y gi2. Luego de
esto, estas funciones de costo son utilizadas para determinar
los ciclos de trabajo los cuales se calculan suponiendo que
los mismos son proporcionales a la inversa del valor de la





di0 + di1 + di2 = 1
(24)
Con los valores de la funcio´n de costo y los ciclos de trabajo
calculados, se define una nueva funcio´n de costo como sigue:
ginv = di1gi1 + di2gi2 (25)
De manera similar al caso anterior, esto se realiza a cada
instante de muestreo para cada uno de los seis sectores y al
final, el par de vectores que minimizan la funcio´n de costo
ginv son seleccionados como los valores o´ptimos vi
opt a ser
aplicados en el siguiente instante de muestreo. El tiempo de
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Figura 6. Resultados de simulacio´n para la propuesta I: antes de t = 0,07
[s] sin amortiguamiento activo, despue´s de t = 0,07 [s] con amortiguamiento
activo: (a) tensio´n de la fuente vsA [V/10] y corriente de la fuente isA [A];
(b) tensio´n sobre el capacitor vA [V/10] y corriente de entrada iA [A]; c)
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Figura 7. Resultados de simulacio´n para la propuesta I: antes de t = 0,07 [s]
sin amortiguamiento activo, despue´s de t = 0,07 [s] con amortiguamiento
activo: (a) corriente de carga ia [A]; (b) corriente del dc-link idc [A]; c)
Tensio´n de carga va [V].
Despue´s de obtener los ciclos de trabajo y seleccionar
los vectores o´ptimos a ser aplicados en ambas etapas del
convertidor (i.e. rectificador e inversor), se adopta un patro´n
de conmutacio´n con el objetivo de aplicar los vectores o´pti-
mos [18] (Figura 3).
IV. RESULTADOS
A fin de validar la eficiencia de los me´todos propuestos, se
ha utilizado la herramienta Matlab-Simulink para llevar a cabo
una serie de simulaciones. Ambas propuestas fueron evaluadas
bajo los mismos para´metros los cuales fueron: Cf=21 [µF],
Lf=400 [µH], Rf=0.5 [Ω], R=10 [Ω], L=10 [µH], Ts=50 [µs]
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Figura 8. Resultados de simulacio´n para la propuesta II: sin implementacio´n
de amortiguamiento activo: (a) tensio´n de la fuente vsA [V/10] y corriente
de la fuente isA [A]; (b) tensio´n en el capacitor vA [V/10] y corriente de
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Figura 9. Resultados de simulacio´n para la propuesta II: sin implementacio´n
de amortiguamiento activo: (a) corriente de carga ia [A]; (b) corriente del
dc-link idc [A]; c) tensio´n de carga va [V].
En las figuras 6 y 7 se muestran los resultados de simulacio´n
para la propuesta I. Antes de t = 0,07 [s] el control trabaja
sin la implementacio´n del amortiguamiento activo. En la
Figura 6(a) se observa una de las corrientes de la fuente isA en
fase con su respectiva tensio´n vsA con un THD de 15.84%.
En este caso, la corriente es afectada por la resonancia del
filtro de entrada lo cual es evidente en las oscilaciones que
presenta esta sen˜al.
El efecto y el desempen˜o de la implementacio´n del amor-
tiguamiento activo se refleja tambie´n en esta figura donde
la presencia de armo´nicos de alto orden observados en la
Figura 6(b) han sido eliminadas como se esperaba. En esta
figura, es posible apreciar la corriente de entrada conmutada
iA, la cual es dada como funcio´n de los interruptores del
rectificador y la corriente del dc-link idc.
La Figura 6(b) muestra adema´s el efecto de la resonancia del
filtro de entrada sobre la tensio´n del capacitor vA que tambie´n
presenta algunas oscilaciones debido a este feno´meno. En la
Figura 6(c) se muestra la tensio´n del dc-link vdc. La misma
es funcio´n de los interruptores del rectificador y las tensiones
del capacitor vi. Un seguimiento altamente satisfactorio de
la corriente de carga ia a la corriente de referencia i
∗
a es
observado en la Figura 7(a) con una forma de onda sinusoidal
y THD de 1.17%. En este caso la referencia fue establecida
como I∗o=16[A]@30Hz.
En la Figura 7(b) la corriente del dc-link idc es tambie´n
observada la cual es funcio´n del estado de los interruptores del
inversor y las corrientes de carga io. La Figura 7(c) muestra la
tensio´n en la carga que esta´ dada en funcio´n del estado de los
interruptores del inversor y la tensio´n del dc-link vdc. Luego
de t = 0,07 [s], se aplica el amortiguamiento activo donde
es posible apreciar la mejora en isA que presenta una forma
casi sinusoidal con THD de 6.00%. En este caso el me´todo
de amortiguamiento activo reduce la distorsio´n armo´nica en la
fuente en casi 65%. Este efecto se refleja adema´s en la tensio´n
del capacitor vA y la tensio´n del dc-link vdc con una forma de
onda mejorada. En el lado de la carga, la corriente de salida
ia no se ve afectada pues la THD permanece alrededor del
1.20%.
Ası´ tambie´n, es posible de apreciar el efecto de mejora con
la aplicacio´n del amortiguamiento activo en la tensio´n de la
carga va donde casi no se observan oscilaciones.
Las figuras 8 y 9 muestran los resultados de simulacio´n
para la propuesta II. En este caso un desempen˜o altamente
satisfactorio es observado en las variables controladas debido
al efecto del modo de operacio´n a frecuencia de conmutacio´n
fija. La corriente de la fuente isA presenta una forma de onda
sinusoidal con THD alrededor de 2.80%. Con la propuesta II
es posible obtener un desempen˜o superior en la corriente de
la fuente en comparacio´n con la propuesta I, pues se obtiene
una valor de THD menor. Lo anterior tambie´n se refleja en el
lado de la carga, donde la corriente de salida ia presenta un
valor de THD alrededor de 0.77% con una forma de onda
casi sinusoidal y un seguimiento altamente satisfactorio de
la referencia i∗a. En la propuesta II la implementacio´n del
amortiguamiento activo no fue necesaria dado que la corriente
de la fuente es directamente controlada y forzada a seguir una
referencia sinusoidal.
V. CONCLUSIO´N
En este artı´culo han sido presentadas dos estrategias de
control predictivo que mitigan los efectos de la resonancia del
filtro de entrada para IMCs. Ambas estrategias operando a una
frecuencia de conmutacio´n fija a fin de mejorar el desempen˜o
del sistema. Basado en los resultados, el me´todo en el cual
la corriente de entrada es impuesta presenta mejor desempen˜o
que el me´todo donde se aplica la minimizacio´n de potencia
reactiva con amortiguamiento activo. Ambos me´todos no re-
quieren la implementacio´n de sensores adicionales. Utilizando
estos me´todos es posible solucionar algunos inconvenientes
del control predictivo tales como la operacio´n a frecuencia
de conmutacio´n variable y sus efectos debido a la resonancia
del filtro de entrada, por lo cual se mejora la forma de onda
de las tensiones y las corrientes tanto en la etapa de entrada
como en la de salida del convertidor. Teniendo en cuenta
la implementacio´n pra´ctica y el modo de operacio´n seguro
del convertidor, el me´todo de conmutacio´n a corriente cero
en el dc-link es utilizado para minimizar las pe´rdidas por
conmutacio´n en la etapa del rectificador.
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